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Lublin, dnia 18.06.2020 r.
Znak sprawy: OU-1V.272.5.2020

-Wykonawcy bioracy udzial w postepowaniu-
dotyczy: przetargu nieograniczonego na Budowa budynku Centrum Powiadamiania
Ratunkowego oraz Dyspozytorni Medycznej w  Lublinie przy ul

Wojciechowskiej 1

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien (t. j. Dz. U. z

2018 r., poz. 1986 z pézn. zm.) — dalej ..ustawa Pzp”, Zamawiajacy — Lubelski Urzad

Wojewodzki w Lublinie, przekazuje tres¢ kolejnveh zapytan dotyczacych Specyfikacji

Istotnych Warunkow Zamoéwienia (SIWZ),

Pytania z dnia 17 czerwca 2020 r.

I. Prosimy o wyjasnienie w stosunku do pasow mig¢dzy kondvgnacyjnych = odpornoscig
ogniowq dla fasady aluminiowej F4.W odniesieniu do pasow mig¢dzy kondygnacyjnych
z odpornoscig ogniowq, to musimy je wykonywac zgodnie z (oraz trescig SIWZ)
opracowaniem ITB - praca nr 01036.11/18/R410NZP ( ITB, Zaklad Badan
Ogniowych Warszawa, 2019-02-15 - wazna do 15 lutego 2022 r. ). W stosunku do
poprzedniego opracowania, kiorego termin waznosci ubiegl w maju br, najwazniejszq
zmiang jest wprowadzenie ograniczenia wysokosci tych pasow. Ich minimalna
wysokos¢ nie ulegla zmianie i dalej wynosi 800 mm, ale teraz okreslono rowniez ich
wysokos¢ maksymalng na 1500 mm. Dodatkowo wyjasniono, ze te wymiary obejmujg
pas oraz szerokosci obu rygli - w przypadku przyjetych tu systemow MB-SR50ON
EFEKT oraz MB-SR50N EFEKT EI oznacza to, Ze w obrebie pasow miedzy
kondygnacyjnych z odpornoscig ogniowg rozstawy osiowe rygli muszq zawierac sie¢ w
zakresie 750 mm < 1450 mm. W fasadzie F4 mamy pasy mig¢dzy kondygnacyjne z
odpornoscig ogniowg w czterech poziomach, w tym dwa mieszczq si¢ w podanym
wyzej zakresie, a dwa majg wysokosci wigksze, niz dopuszcza w/w opracowanie (
osiowo 1610 i 1810 mm ). Prawdopodobnie projektant postugiwal si¢ tym starym, juz
nieaktualnym, opracowaniem, gdyz projekt byl sporzqdzany wtedy, kiedy bylo ono
jeszcze aktualne. Nie zmienia to faktu, zZe chcgc uzyska¢ " dokumenty " na
ognioodpornos¢ tych pasow, musimy je dostosowac do aktualnych wymogow.
Pragniemy poinformowac, ze podj¢cie si¢  korygowania rozstawow rygli na potrzeby
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sporzqgdzenia oferty ma znaczny wplyw na efekt wizualny obiektu - i jest to zakres
projektowy zalezny od Projektanta, on ma swojg koncepcj¢ i tylko on moze to
skorygowac. Korekta rozstawow rvgli w tej fasadzie, jak i w innych powinna by¢
spojna i prowadzi¢ do ujednolicenia wyglgdu obiektu. Ponadto pragniemy
poinformowac, Ze pasy miedzy kondvgnacyjne z odpornoscig ogniowq rowniez w
innych fasadach, - muszq mie¢ pasy nieprzezierne o odpowiedniej wysokosci, a to tez
moze wprowadzi¢ wylgcznie projektant.

Prosimy o wyjasnienie w stosunku do fasady aluminiowej F2.Ze wzgledu na to, ze w
zestawach termoizolacyjnych musi by¢ szyvba EI 60 ( gruba - czytaj @ ci¢zka ),
zespolona z dwoma szybami nisko emisyjnymi, caly zestaw jest stosunkowo cigzki. Nie
mozna tu zastosowaé wzmocnionych rvgli, bo nie ma miejsca na wzmocnienia -
wewngtrz rygli muszq by¢ wkladki, zapewniajgce ognioodpornosé¢. Przeprowadzilismy
symulacje z ktorej wynika, ze przy tvch rozstawach stupow rvgle wytrzymajq, jesli ich
osiowe rozstawy nie przekroczqg 2335 mm ( a tu sq zarowno mniejsze, jak i wigksze ).
Pragniemy poinformowad, ze podjecie si¢ korvgowania rozstawow rygli na potrzeby
sporzqdzenia oferty ma znaczny wplyw na efekt wizualny obiektu - i jest to zakres
projektowy zalezny od Projektanta, on ma swojg koncepcj¢ i tvlko on moze to
skorygowac. Korekta rozstawow rygli w tej fasadzie, jak i w innvch powinna by¢

spojna i prowadzi¢ do ujednolicenia wyglgdu obiektu.

Odpowiedzi na pytania z dnia 17 czerwca 2020 r.

I

)

Zamawiajacy wyraza zgode aby przyja¢ dodatkowy rygiel w polowie rozpietosci co zniweluje
rozstaw do wymaganych 750-1450mm.

Zamawiajacy wyraza zgode na podzial poprzez dodanie dodatkowego rygla co

zniweluje rozstaw do wymaganego.

Zamawiajacy informuje, ze pytania oraz odpowiedzi na nie staja si¢ integralna czescia

specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia i beda wigzace przy skladaniu ofert.

Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, iz tres¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw nie

ulega zmianie.
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