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Znak sprawy: OU-1V.272.5.2020

-Wykonawcy bioracy udzial w postepowaniu-

dotyczy: przetargu nieograniczonego na Budowa budynku Centrum Powiadamiania
Ratunkowego oraz Dyspozytorni Medycznej w Lublinie przy ul

Wojciechowskiej 1

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien (t. j. Dz. U. z
2018 r., poz. 1986 z pozn. zm.) — dalej ..ustawa Pzp”, Zamawiajacy — Lubelski Urzad

Wojewodzki w Lublinie, przekazuje tres¢ kolejnveh zapytan dotyczacych Specyfikacji

Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ),

Pytania z dnia 18 czerwca 2020 r.

1. Zgodnie z odpowiedzig Inwestora, nie mozna dopisywaé nowych pozycji ani zmieniac
przedmiarow. Prosimy zatem o wyjasnienie gdzie powinny by¢ wycenione roboty
zwigzane z zasileniem budynku. W odpowiedzi z dnia 5 czerwca 2020 jest informacja
aby przyjgé odcinek zasilajgcy wynoszgcy ok 110m. Dodatkowo w wycenie nalezy
uwzglednié montaz dwoch zlgezy zasilajgeych usadowionych przy scianie budynku (ZK1
i ZK2). Prosimy o uaktualnienie przedmiaru robot elektrycznych.

2. Zgodnie z dostarczonym przedmiarem robot elektrycznveh i zasileniem materialowym
ilos¢ kabla (N2XN 1x240) zasilajgcego budynek za zlgczy kablowych ZK1 i ZK2 wynosi
1456m. Po analizie projektu ta ilos¢ wynosi 500m. Prosimy o uaktualnienie pozycji

przedmiarowych.

Odpowiedzi na pvtania z dnia 18 czerwca 2020 r.

1. Dlugos¢ odcinka kabla zasilajacego o ktorym mowa w zapytaniu nie jest znana do
momentu okreslenia lokalizacji zlacza ZK-P 1 stacji transformatorowej przez PGE
Dystrybucja S.A. W momencie okreslenia lokalizacji zlacza ZK-P przez PGE bedzie
mozliwe opracowanie odrgbnej dokumentacji projektowej oraz przygotowanie
przedmiaru/kosztorysu dla omawianego fragmentu odcinka zasilajacego.

2. Nalezy przyjac ilos¢ 500 metrow kabla N2XH 1x240mm?2 zgodnie z Panstwa analiza.
Kablami tymi bedzie prowadzone zasilanie budynku ze zlgcz kablowych ale rowniez

zasilanie z agregatu pradotworczego.
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Zamawiajacy informuje, Ze pytania oraz odpowiedzi na nie staja si¢ integralng czescia

specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia i beda wiazace przy skladaniu ofert.

Jednocze$nie Zamawiajacy informuje, iz treS¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw nie

ulega zmianie.

nfg/matyki i Obstugi Urzedu
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