BUDYNEK URZEDU WOJEWODZKIEGO
(UL. LUBOMELSKA)
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Oprawa DLED 1W 1-godz. WB
do systemu CTI2 z modutem AW
(o$wietlenie drogi ewakuacji)

Oprawa ewakuacyjna M1 LED
1-godz. Scienna do systemu
CTI2 jednostronna z modutem AW
(oswietlenie znakéw ewakuacii)

Oprawa ewakuacyjna M2 LED
1-godz. sufitowa do systemu
CTI2 obustronna z modutem AW
(o$wietlenie znakow ewakuacii)

Oprawa awaryjna LED IP65 CTI2

przystosowana do pracy w war.
niskich temperatur, z modutem AW

Nr linii / nr elemntu w linii CTI2

Wypust - zasilenie urz. 1-f

Wypust - zasilenie urz. 3-f

Przycisk p.poz

ELEMENTY ISTNIEJACE

> |

_ Tablica elektryczna
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